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Донецк I РП-10 кВ РВФЗ-10\400 яч.1,2 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.6 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.8 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.9 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.10 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.11 1 02.03.2022 02.03.2022 1 02.03.2022 02.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Выключатель масляный ВМГ-133 яч.5 1 02.03.2022 02.03.2022 1 02.03.2022 02.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Выключатель масляный ВМГ-133 яч.10 1 02.03.2022 02.03.2022 1 02.03.2022 02.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Выключатель масляный ВМГ-133 яч.20 1 02.03.2022 02.03.2022 1 02.03.2022 02.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ Трансформатор напряжения НТМИ-6000/100 яч.17 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-10 кВ КЛ-10 кВ АСБГ-10 3*185 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк I РП-6 ВМПП-10/400 яч.9 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель высоковольтный РВ-10/400 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.7 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.8 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.19 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.28 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.5 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.7 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.13 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.14 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.21 1 08.03.2022 08.03.2022 1 08.03.2022 08.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-10 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.27 1 08.03.2022 08.03.2022 1 08.03.2022 08.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-6 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.2 1 09.03.2022 09.03.2022 1 09.03.2022 09.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-6 Выключатель масляный ВМГ-133 яч.3 1 09.03.2022 09.03.2022 1 09.03.2022 09.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк II РП-6 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.1 1 10.03.2022 10.03.2022 1 10.03.2022 10.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк II РП-6 Разъединитель РВФЗ-10\400 яч.3 1 10.03.2022 10.03.2022 1 10.03.2022 10.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк II РП-6 Трансформатор напряжения НТМИ-6000/100 яч.4 1 11.03.2022 11.03.2022 1 11.03.2022 11.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк II РП-6 Трансформатор напряжения НТМИ-6000/100 яч.6 1 12.03.2022 12.03.2022 1 12.03.2022 12.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк III РП-10 кВ ВМПП-10/400 яч.3 1 14.03.2022 14.03.2022 1 14.03.2022 14.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк III РП-10 кВ Силовой трансформатор ТМ-320/6/0,4 1 16.03.2022 16.03.2022 1 16.03.2022 16.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк III РП-10 кВ ВМПП-10/400 яч.5 1 18.03.2022 18.03.2022 1 18.03.2022 18.03.2022 С отключением  и заземлением

 Донецк III РП-10 кВ ВМПП-10/400 яч.23 1 21.03.2022 21.03.2022 1 21.03.2022 21.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк  III РП-10 кВ ВМПП-10/400 яч.24 1 23.03.2022 23.03.2022 1 23.03.2022 23.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк ТП-2 Разъединитель высоковольтный РВ-10/400 1 24.03.2022 24.03.2022 1 24.03.2022 24.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк ТП-25 Разъединитель высоковольтный РВ-10/400 1 25.03.2022 25.03.2022 1 25.03.2022 25.03.2022 С отключением  и заземлением

Донецк III РП-10 ВМПП-10/400 яч.1 1 23.03.2022 23.03.2022 1 15.02.2022 15.02.2022 С отключением  и заземлением

Донецк III РП-10 ВМПП-10/400 яч.30 1 24.03.2022 24.03.2022 1 16.02.2022 16.02.2022 С отключением  и заземлением

Донецк ТП-1 Разъединитель высоковольтный РВ-10/400 1 24.03.2022 24.03.2022 1 17.02.2022 17.02.2022 С отключением  и заземлением

Донецк ТП-27 Разъединитель высоковольтный РВ-10/400 1 29.03.2022 29.03.2022 1 29.03.2022 29.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград БРП-10 кВ Выключатель вакуумный BB/TEL-10/20/630 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-029 Выключатель автоматический АВ-0,4 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением
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Зерноград ТП-07 Трансформатор ТМ-400 10/0,4 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-07 Выключатель нагрузки ВН-16/400 1 16.03.2022 16.03.2022 1 16.03.2022 16.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-085 Трансформатор ТМ-630 10/0,4 1 22.03.2022 22.03.2022 1 22.03.2022 22.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-085 Выключатель нагрузки ВН-16/400 1 24.03.2022 24.03.2022 1 24.03.2022 24.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-3 Выключатель нагрузки высоковольтный ВН-16/400 1 25.03.2022 25.03.2022 1 25.03.2022 25.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ТП-8 Выключатель нагрузки ВНП-17 1 28.03.2022 28.03.2022 1 28.03.2022 28.03.2022 С отключением  и заземлением

Зерноград ЦРП-10 Трансформатор напряжения НОМ 1 30.03.2022 30.03.2022 1 30.03.2022 30.03.2022 С отключением  и заземлением

Новочеркасск ТП-1102 Выключатель нагрузки ВН-16 яч.№ 1 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением Перенос на май

Новочеркасск ТП-1102 Выключатель нагрузки (разъединитель) РВФЗ-6/400 яч.№ 2 1 09.03.2022 09.03.2022 1 09.03.2022 09.03.2022 С отключением  и заземлением Перенос на май

Новочеркасск ТП-1102 Выключатель нагрузки (разъединитель) РВФЗ-6/400 яч.№ 1 1 23.03.2022 23.03.2022 1 23.03.2022 23.03.2022 С отключением  и заземлением Перенос на май

Ростов КТПН-1279 (Квант) Выключатель нагрузки РЛНД-657 1 01.03.2022 01.03.2022 1 01.03.2022 01.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов КТПН-1279 (Квант) Выключатель нагрузки (разъединитель) РВЗ-10/400 1 02.03.2022 02.03.2022 1 02.03.2022 02.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов КТПН-1279 (Квант) Трансформатор ТМА-100-10/0,4кВ 1 03.03.2022 03.03.2022 1 03.03.2022 03.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Трансформатор Т-1 ТС-1000/6/0,4 кВ 1 04.03.2022 04.03.2022 1 04.03.2022 04.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Трансформатор Т-2 ТС-1000/6/0,4 кВ 1 07.03.2022 07.03.2022 1 07.03.2022 07.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 1 1 08.03.2022 08.03.2022 1 08.03.2022 08.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 3 1 09.03.2022 09.03.2022 1 09.03.2022 09.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 5 1 10.03.2022 10.03.2022 1 10.03.2022 10.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 7 1 11.03.2022 11.03.2022 1 11.03.2022 11.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Выключатель нагрузки (разъединитель) РВЗ-10/400 яч.№ 5 1 14.03.2022 14.03.2022 1 14.03.2022 14.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Выключатель нагрузки (разъединитель) РВЗ-10/400 яч.№ 3 1 15.03.2022 15.03.2022 1 15.03.2022 15.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Выключатель нагрузки (разъединитель) ВНРп-10 яч.№ 7 1 16.03.2022 16.03.2022 1 16.03.2022 16.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Выключатель нагрузки (разъединитель) РВЗ-10/400 яч.№ 2 1 17.03.2022 17.03.2022 1 17.03.2022 17.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 6 1 18.03.2022 18.03.2022 1 18.03.2022 18.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 2 1 21.03.2022 21.03.2022 1 21.03.2022 21.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 8 1 22.03.2022 22.03.2022 1 22.03.2022 22.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Ячейка КСО-398 № 4 1 23.03.2022 23.03.2022 1 23.03.2022 23.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-2131 (ПЭК) Выключатель нагрузки (разъединитель) РВЗ-10/400 яч.№ 4 1 24.03.2022 24.03.2022 1 24.03.2022 24.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-9 (Карпук) Трансформатор ТСЗ-1000 10/0,4 кВ № 1 1 25.03.2022 25.03.2022 1 25.03.2022 25.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-9 (Карпук) Трансформатор ТСЗ-1000 10/0,4 кВ № 3 1 28.03.2022 28.03.2022 1 28.03.2022 28.03.2022 С отключением  и заземлением

Ростов ТП-9 (Карпук) Трансформатор ТСЗ-1000 10/0,4 кВ № 2 1 29.03.2022 29.03.2022 1 29.03.2022 29.03.2022 С отключением  и заземлением

Таганрог КТП-066 Трансформатор ТМ-630 6/0,4 1 10.03.2022 10.03.2022 1 10.03.2022 10.03.2022 С отключением  и заземлением Перенос на апрель


